
Postup pro odečet obou sazeb na elektroměru DVH5161-M 10/100A CZ CEJCH 

 

1: po příchodu k elektroměru je zobrazován T1, kód 1.8.1 

 

 
 

 

Stiskneme 1x SELECT a následně stiskneme 1x SCROLL 

Zobrazí se nám hodnota pro druhý tarif T2, kód 1.8.2 

 

 

2: po příchodu k elektroměru je zobrazován T2, kód 1.8.2 

    (je aktuálně měřen tarif T2) 

 

 
 

 

Opíšeme si hodnotu tarifu T2 a následně stiskneme 1x SELECT 

Zobrazí se nám hodnota pro tarif T1, kód 1.8.1 

 

K tarifu T2 se můžeme vrátit 1 stiskem tlačítka SCROLL 

 

Pokud stiskneme některé tlačítko chybně, elektroměr přejde za dvě minuty opět do „základního zobrazení“. 


