
Do elektroměru SDM72Ct-D se nezadává proudová hodnota transformátoru 
ale vypočítaný trafopoměr. 
 
Příklad: 
 
Transformátory 250/5A       
 
správné nastavení pro měřící transformátory 250/5A je 0050 (250/5=50) 
postup nastavení viz návod k elektroměru strana 6 
 
 
100/5A          správné nastavení v elektroměru 0020 
125/5A          správné nastavení v elektroměru 0025 
150/5A          správné nastavení v elektroměru 0030 
200/5A          správné nastavení v elektroměru 0040 
250/5A          správné nastavení v elektroměru 0050 
300/5A          správné nastavení v elektroměru 0060 
400/5A          správné nastavení v elektroměru 0080 
500/5A          správné nastavení v elektroměru 0100 
600/5A          správné nastavení v elektroměru 0120 
750/5A          správné nastavení v elektroměru 0150 
800/5A          správné nastavení v elektroměru 0160 
1000/5A        správné nastavení v elektroměru 0200 
3000/5A        správné nastavení v elektroměru 0600 
atd. 
 


